
エントランス

プレイルーム

＜ホール＞

DS1-1

駐輪場

PS1-2

風除室1

風除室2

親子WC
屋外

女子WC1

男子WC1

ブックポスト

＜カフェ＞

雨水

収納

SK1

〈交流スペース〉

通用口

機械室
多目的ルーム

スタッフルーム
（子育て支援）

相談室

階段2

PS1-1

授乳室1-1

EV

消火ポンプ室

総合案内
〈ベビーカー置き場〉

一時預かり室

収納1-1

収納1-2

（兼守衛スペース）

＜予約本

倉庫

1-3

1-1

＜通路1-1＞

〈通路1-5〉

〈通路1-4〉

〈通路

〈通路1-2〉

6,850

7
,
1
0
0

EPS1-1

自販機
コーナー

階段1

ポンプ室

コーナー＞

カフェ
事務室

収納1-4

＜乳幼児エリア＞

PS1-4

EPS1-2

と
　
ま
　
れ

1,200

4,041

3,300

2,700

2,100

2,100

2,700

6,
04
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

2,
66
0

2,700

3,350

4,500

5,000

3,
88
6 1,
20
0

2,
35
0

2,500

2,840

2,
50
0

1,
00
0

50
0

＜くつ脱ぎ

スペース＞

1-3〉

3.21°

多目的WC1

3,600

3,300

1,200

C3

C4

C5

C6

2,6004,800

4,
80
0

6,3
00

6,3
00

26,
849

9,600

A2 A4 A5

C2

9,600

A3

4,200

A1 A6

3
,
6
0
0

8
,
1
0
0

3
,
6
0
0

1
,
5
0
0

2
4
,
3
7
3

B
1

B
2

B
3

B
5

B
6

B
7

B
4

D5

D6

D7

6,300

30,064
6,300

6,300

D2

D3

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

C7

B
8

F1

F2

E1

D8

D4

6,3
00

4,
00
0

4,
39
5

4,
00
0

E2

E3

E4

1
,
5
3
6

1
,
5
3
6

1,5
00

1,5
64

3,6
00

1,2
85

1,500
1,564

30,800

D1

C1

4,800

G1

G2

消

親子WC親子WC

+0

：RC壁

：家具（本工事） SS ：鋼製シャッター

：家具備品（別途工事）( ○○ )

工事区分 壁種別 その他

：LGS壁 ※仕様は壁種別図による

：屋内消火栓（2号広域）　H1200×W600×D200

：消火器ボックス（埋込型） H700×W260×D200

：消火器ボックス（置き型） H600×W250×D200

※消火器本体は別途工事

※消火器本体は別途工事：衛生機器（別途工事） ：SUS製避難ハッチ ：上部を示す

：床下がり範囲

：耐力壁部分 :押えコンクリート内融雪t45 （電気）

:金属製（庇・パラペット） 融雪　（電気）

:消雪パイプ

:スラブレベル（水下）　※仕上レベルは矩計を参照のこと

：PT(パーテション)、仕様は建具表による
：LPT(ローパーテション)、仕様は詳細図による

1
100 :水勾配　1/100

T -（〇〇）:雨どい（100Φ）

:ドレン管（100Φ）D -（〇〇）

：床点検口 600×600

：マンホール 600φ（鋳鉄製)
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：RC壁

：家具（本工事） SS ：鋼製シャッター

：家具備品（別途工事）( ○○ )

工事区分 壁種別 その他

：LGS壁 ※仕様は壁種別図による

：屋内消火栓（2号広域）　H1200×W600×D200

：消火器ボックス（埋込型） H700×W260×D200

：消火器ボックス（置き型） H600×W250×D200

※消火器本体は別途工事

※消火器本体は別途工事：衛生機器（別途工事） ：SUS製避難ハッチ ：上部を示す

：床下がり範囲

：耐力壁部分 :押えコンクリート内融雪t45 （電気）

:金属製（庇・パラペット） 融雪　（電気）

:消雪パイプ :カーテン

：PT(パーテション)、仕様は建具表による

+0 :スラブレベル（水下）　※仕上レベルは矩計を参照のこと

1
100 :水勾配　1/100

T -（〇〇）:雨どい（100Φ）

:ドレン管（100Φ）D -（〇〇）

：設備基礎設
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：RC壁

：家具（本工事） SS ：鋼製シャッター

：家具備品（別途工事）( ○○ )

工事区分 壁種別 その他

：LGS壁 ※仕様は壁種別図による

：屋内消火栓（2号広域）　H1200×W600×D200

：消火器ボックス（埋込型） H700×W260×D200

：消火器ボックス（置き型） H600×W250×D200

※消火器本体は別途工事

※消火器本体は別途工事：衛生機器（別途工事） ：SUS製避難ハッチ ：上部を示す

：床下がり範囲

：耐力壁部分 :押えコンクリート内融雪t45 （電気）

:金属製（庇・パラペット） 融雪　（電気）

:消雪パイプ

:スラブレベル（水下）　※仕上レベルは矩計を参照のこと

：PT(パーテション)、仕様は建具表による

1
100 :水勾配　1/100

CR :カーテン

T -（〇〇）:雨どい（100Φ）

:ドレン管（100Φ）D -（〇〇）

：設備基礎設
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